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Freischaltelement FSE

Blitzleuchte

Feuerwehrbedienfeld

Feuerwehrschlüsseldepot

Brandmeldezentrale

R1 R2 R3 R4

LOOP 1 2 3

230 Volt ohne Fi

ESSER Control M

Poti mind. 4mm2

I(St)Y 2x2x0,8mm2

I(St)Y 10x2x0,8mm2

FBF

Feuerwehranzeigetableau FAT

Feuerwehrlaufkarten
im Feuerwehrinformations- und

Bediensystem (FIBS)

2x JE-H(St)H 2x2x0,8mm2 E30

2x JE-H(St)H 2x2x0,8mm2 E30

I(St)Y 2x2x0,8mm2

FIBS

UG

EG

1.OG
Genaue Lage und Anzahl der Melder laut Grundriss

Funk

HÜP
Hausübergabepunkt

TK-Raum

ÜE

JE-H(St)H 4x2x0,8mm2E30
Datenleitung Cat.6

bauseits BOSCH
I-(St)-Y 4x2x0,8mm2

230 Volt ohne Fi

Hauptmelder

2.OG

3.OG

4.OG

5.OG

6.OG

7.OG / DA

Genaue Lage und Anzahl der Melder laut Grundriss

Funk

Genaue Lage und Anzahl der Melder laut Grundriss

Funk

Genaue Lage und Anzahl der Melder laut Grundriss

FunkJE-H(St)H 2x2x0,8mm2 E30

Genaue Lage und Anzahl der Melder laut Grundriss

Genaue Lage und Anzahl der Melder laut Grundriss

Funk

Aufzug
Ansteuerung

Genaue Lage und Anzahl der Melder laut Grundriss
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